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Instrugdes de montagem
Mounting instructions
Instructions de montage
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Certifique que as ligagoes
ficam bem efetuadas.

Make sure that the
connections are ok.

Assurez-vous que les
connexions sont bonnes
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Desligar o disjuntor
correspondente a linha
em intervengao;

Desapertar os parafusos e
retirar o pictograma;

Realizar as marcagoes e
proceder a furagao;

DISTANCIA ENTRE FUROS!
558x260mm

Aplicar a luminaria;

(")cabo de 10-14mm de
diametro;

()PREVIAMENTE INSTALADO PELO
CLIENTE

(")SUGERIMOS PROCEDER A REMOCAO
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DO INVOLUCRO DO CABO E DESCARNAR
OS FIOS DE ACORDO COM O ESQUEMA 1

NOTAS:

CERTIFIQUE-SE DE QUE O BUCIM

E APERTADO CORRETAMENTE E QUE O
CABO FICA SEGURO NA

ABRACADEIRA | LUMINARIA PREPARADA

PARA REPICAGEM, CASO NAO SEJA
NECESSARIO MANTER O
TAMPONAMENTO,

Aplicar e fixar o
pictograma;

Ligar o disjuntor correspon-

dente a linha em intervencao

Nota
Note
Remarque

Eletrificar o motor de luz com

Turn off the circuit breaker
corresponding to the
intervention line

Undo the screws and remove
the pictogram;

Make the markings and drill
the holes;

DISTANCE BETWEEN HOLES:
558x260mm

Apply the luminaire;

Electrify the light engine with
10-14mm diameter

(cable;

()PREVIOUSLY INSTALLED BY THE
CUSTOMER

(")WE SUGGEST REMOVING THE CABLE
SHEATH AND STRIPPING THE WIRES
ACCORDING TO DIAGRAM 1

NOTES:

MAKE SURE THAT THE CABLE GLAND
IS TIGHTENED CORRECTLY AND THAT
THE CABLE IS SECURE IN

THE CLAMP | LUMINAIRE PREPARED FOR
RE-PIPING, IF IT IS NOT NECESSARY

TO MAINTAIN

THE CAPPING;

Apply and fix the
pictogram;

Turn on the circuit breaker
corresponding to the
intervention line

Luminaria instalada com dois bucins metalicos M20 - Apropriado para repicagem;
Luminaire installed with two M20 metal cable glands - Suitable for repitching:
Luminaire installé avec deux presse-étoupes métalliques M20 - Convient pour la réfection de joints ;

Apropriado para cabo de alimentacao de 6-122mm de diémetro - Préviamente instalado pelo utilizador;
Suitable for 6-122mm diameter power cables - Pre-installed by the user;
Convient aux cables d'alimentation de 6 a 12 mm de diamétre - Pré-installé par l'utilisateur ;

Désactivez le disjoncteur
correspondant a lintervention
en ligne

Dévisser les vis et retirer le
pictogramme ;

Faites les marques et percez
les trous ;

DISTANCE ENTRE LES TROUS
558x260mMmm

Appliquer le luminaire ;

Electrifier le moteur leger avec
un (Ncable de 10 a 14 mm de
diametre ;

()INSTALLES PRECEDEMMENT PAR LE
CLIENT

(") IL EST CONSEILLE DE RETIRER LA
GAINE DU CABLE ET DE DENUDER LES
FILS CONFORMEMENT AU SCHEMA 1.
NOTES :

SASSURER QUE LE PRESSE-ETOUPE EST
CORRECTEMENT SERRE ET QUE LE
CABLE EST BIEN FIXE DANS LE COLLIER
DE SERRAGE | LUMINAIRE PREPARE POUR
LE REMPOTAGE, SIL NEST PAS
NECESSAIRE DE GARDER LE BOUCHON

Appliquer et fixer le pictogram-
me;

Connectez le circuit correspon-
dant disjoncteur a lintervention
de ligne

A fonte de luz contida nesta luminaria deve ser substituida pelo fabricante ou seu agente de servico ou uma pessoa qualificada similar;
The light source contained in this luminaire must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person;
La source lumineuse contenue dans ce luminaire doit étre remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire ;

Este produto contém uma fonte de luz da classe energética A

This product contains an energy cl Alight source

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique A

IMPORTANTE: Para mais informacao sobre as dife-
rentes arquitecturas, solugdes e funcionalidades
disponiveis, por favor contactar a Lightenjin.

S&o Rejeitadas todas as responsabilidades por defeito
ou danos provocados por montagem incorrecta da
luminaria; incorrecta alimentagao e agentes externos.

IMPORTANT: For more Information about
different architectures, solutions and available
functionalities, please contact Lightenjin

Are Rejected all liability for defects or damage
caused by incorrect installation of the luminaire:
Misfeeding and external agents.

IMPORTANT: Pour plus d'informations sur les
différentes architectures de réseau, solutions et
fonctionnalités disponibles, contactez Lightenjin.
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